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Center for Indeklima og Energi 

Centrets mål er at beskrive 

indeklimaets betydning for 

menneskers sundhed, komfort 

og produktivitet og at optimere 

bygningers systemer til fordel 

for både mennesker og 

energiforbrug 
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Ventilation i skandinaviske skoler (2009) 

Naturlig ventilation 

Balanceret mekanisk ventilation 

Mekanisk udsugning 
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Eksempel på CO2 koncentrationer målt 
i en god og en mindre god skole 
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Efter renovering af ventilation på en skole 
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Effekter af utilstrækkelig ventilation 
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Effekter ved forbedret indeklima i 
klasseværelset 

Mellemtrin - 4. til 6. klasse  

Ca. 300 elever  
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Forbedringer 

Luftkvaliteten ændret ved at: 
 

- øge lufttilførsel 
 

- udskifte brugt  
ventilationsfilter med 
nyt 

 

Temperaturkontrol:  

- køling 
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Præstationsmålinger 

4 sproglige test: 
  - Lytte-læse 
  - Læs og forstå 
  - Evaluering af udsagn 
  - Korrekturlæsning 
 

4 matematiske test: 
  - Subtraktion 
  - Multiplikation 
  - Tal sammenligning 
  - Addition 
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Effekt af øget ventilationsrate (hastighed)  
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- Indeklimamålinger (400+ skoler) 

- Resultater af nationale test 

 

 

 

 

 

- Sygefravær 

 

Indeklima i klasseværelset og indlæring  

Klassetrin 

Fagområde 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Dansk, 

Læsning 

X X X X 

Matematik X X 

Engelsk X 

Fysik/kemi X 

Geografi X 

Biologi X 
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Ventilation 
og sygefravær 
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Ventilation og sygefravær 
– amerikanske skoler 

(Mendell et al. 2013) 
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- Simple dagligdags rutiner 

- Undervisning af elever 

- Inddragelse af brugere 
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Utilstrækkeligt vedlighold 
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Utilstrækkelig rengøring 



17.04.2008 Præsentationens navn 23 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 

Fugt 
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- Stort behov for bedre og mere energieffektiv 
   ventilation i mange skoler 

- Indeklimaet bør inddrages ved renoveringer 

- Behov for bedre vedligehold af skolebygninger 

- Dokumentation for effekterne på eleverne 

- velvære 

- sygefravær 

- indlæring 

Slik DTU ser det (mest for danske skoler) 
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